GKOś.341-1/24/2006                                                                               Jasienica, dnia  21.06.2006r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy przetargu na :” ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI C.O. i  

                                          CWU. PRZY ZASTOSOWANIU POMPY CIEPŁA DLA SZKOŁY   

                                          PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I CENTRUM SPORTOWEGO   

                                          W MAZAŃCOWICACH”.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI C.O. i CWU. PRZY ZASTOSOWANIU POMPY CIEPŁA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I CENTRUM SPORTOWEGO W MAZAŃCOWICACH” do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) następujące pytania dot. w/w przetargu:

1.) Proszę o podanie powierzchni zdawania ciepła jak i kubatury wszystkich budynków których dotyczy zadanie?.

2.) Proszę o podanie ilości grzejników , ewentualnie długości rur c.o. do wymiany?

3.) Czy rurociągi c.o. będą  układane w bruzdach czy na ścianie ?

4.) Czy wentylacja jest uwzględniona w bilansie strat.?

5.) Czy instalacja wentylacji jest podpięta i korzysta z zasilania pompy ciepła?

6.) Czy układ pompy ciepła obejmujący 711 kW ma pracować w układzie  monolitycznym czy układzie blokowym ?.

7.) Czy rozwiązanie układu zasilania dolnego źródła w postaci odwiertów pionowych można zmienić alternatywnie na inny układ zachowując zabezpieczenie energetyczne budynku? .

Ponieważ : dla P. ciepła 711kW zapotrzebowanie wynosi około 75 odwiertów po 150 mb. każdy cena wykonania tego układu  wraz z podłączeniem wynosi około : 1 350 000 zł netto – rozwiązanie kosztowne , ale bezpieczne jeżeli chodzi o układ zasilania.

Można zastosować układ mieszany lub wykonać układ kogeneracyjny .

Proszę o sprecyzowanie założeń ww. ?  

8.) Czy do planu funkcjonalno – użytkowego została stworzona koncepcja projektowa

układu  dolnego źródła , maszynowni  pompy ciepła , górnego źródła .    

ODPOWIEDŹI:
1/    Segmenty szkoły A1,A2,A3,A4,A5,A6,B1;  kubatura budynku 38 226 m3 ;  nie dysponujemy 

       dokumentacją, która określa powierzchnię  oddawania ciepła
2/    ilość grzejników 300; nie dysponujemy dokumentacją która określa długość  rur c.o.
3/    rurociągi c.o. układać na ścianie
4/    tak
5/    nie
6/    układ blokowy
7/    przewiduje się tylko odwierty pionowe , nie  przewiduje się kogeneracji i innych rozwiązań poza 
        określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym.
8/    nie wykonano koncepcji projektowej
                                                                                                      Wójt Gminy Jasienica

                                                                                                           Janusz Pierzyna
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